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Protokol o zkousce éislo: 1371/1/2020
Cislo vzorku: 2431/1/2020

Objednatel:  Obec Kluky
Kluky 56
Kluky
285 45

Obec: Kluky

Misto odbéru:  MS - kuchyri

Datum odbéru: 9.6.2020 Odebrano dle: SOP C.11.11
Datum pfijeti: 9.6.2020 Matrice: pitna voda
Ukonéeni analyz:  23.6.2020 Typ vzorku: prosty
Odebral: Skokanova Radka

ZkousSky provedla: Laboratof pitné vody - Upravna vody u sv. Trojice, Bylany 85, 284 01 Kutna Hora

Datum vystaveni protokolu: 24.6.2020
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Vodohospodarska spoleénost Vrchlice - Male€ a.s. Kutna Hora, Provoz laboratori

Protokol o zkous$ce éislo: 1371/1/2020 Cislo vzorku: 2431/1/2020

Obec: Kluky

Misto odbéru:  MS - kuchyn

Stanoveni Jednotka Hodnota Metoda Pozn. Limit Vyhodnoceni
stanoveni
Acetochlor ug/l <0,030 subdodavka ¥ max. 0,10 +
Alachlor g/l <0,020 subdodavka 9 max. 0,10 -
Atrazin pa/l <0,010 subdodavka ® max. 0,10 +
Atrazin-2-hydroxy g/l <0,010 subdodavka max. 2,00 +
Atrazin-desethyl ug/l <0,010 subdodavka 9 max. 0,10 +
Atrazin-desisopropyl ug/l <0,010 subdodavka % max. 0,10 +
Azoxystrobin ug/l <0,010 subdodavka ® max. 0,10 +
2 6-dichlorbenzamid Hall <0,010 subdodavka 9 max. 3,00 +
Bentazon methyl pgll <0,030 subdodavka 9 max. 0,10 +
Boskalid pg/l <0,010 subdodavka % max. 0,10 +
Chloridazon pg/l <0,010 subdodavka 9 max. 0,10 +
Chloridazon-desfenyl ug/l <0,030 subdodavka ¥
Chloridazon-methyl desfenyl g/l <0,050 subdodavka 9
Chlorpyrifos g/l <0,005 subdodavka 9 max. 0,10 +
Chlortoluron g/l <0,010 subdodavka # max. 0,10 +
Chlortoluron-desmethyl Mg/l <0,020 subdodavka 9 max. 0,10 +
Cyprokonazol g/l <0,010 subdodavka 9 max. 0,10 +
Diflufenican Mo/l <0,010 subdodavka 9 max. 0,10 +
Dimethachlor ug/l <0,010 subdodavka % max. 0,10 +
Dimethenamid ug/l <0,010 subdodavka % max. 0,1 +
Dimethoat g/l <0,010 subdodavka ¥ max. 0,10 +
Diuron Vslll <0,010 subdodavka ® max. 0,1 +
Epoxiconazol g/l <0,030 subdodavka © max. 0,10 +
Ethofumesat g/l <0,010 subdodavka ¥ max. 0,10 +
Fenpropidin pa/l <0,020 subdodavka ® max. 0,10 +
Fenpropimorf yafl <0,010 subdodavka 9 max. 0,10 +
Hexazinon ug/l <0,010 subdodavka % max. 0,10 -
Isoproturon pa/l <0,010 subdodavka © max. 0,10 +
Isoproturon-desmethyl ug/l <0,020 subdodavka ® max. 0,10 +
Isoproturon-monodesmethyl g/l <0,020 subdodavka 2 max. 0,10 +
Lenacil uall <0,030 subdodavka 9 max. 0,10 +
Linuron ug/l <0,020 subdodavka % max. 0,10 +
Metamitron ug/l <0,030 subdodavka 9 max. 0,10 +
Metazachlor g/l <0,010 subdodévka 9 max. 0,10 +
Metkonazol g/l <0,020 subdodavka max. 0,10 +
Metribuzin Mg/l <0,030 subdodavka 9 max. 0,10 +
Metribuzin desamino pg/t <0,010 subdodavka 9 max. 0,10 +
Pendimethalin uo/l <0,030 subdodavka 9 max. 0,10 +
Prochloraz pg/l <0,020 subdodavka ¥ max. 0,10 +
Propachlor ugll <0,010 subdodavka 9 max. 0,1 i
Propachizafop ug/l <0,030 subdodavka 2 max. 0,10 +
Propikonazol Vetll <0,010 subdodavka 9 max. 0,10 +
Prothiokonazol ug/! <0,050 subdodavka ¥ max. 0,10 +
Quinmerac g/l <0,010 subdodavka 9 max. 0,10 +
Simazin ug/l <0,010 subdodavka +
Simazin-2-hydroxy ua/l <0,010 subdodavka 2 +
S-metolachlor pg/! <0,010 subdodavka +
Spiroxamin ] - gl <0,010 subdodavka % +
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Vodohospodarska spoleénost Vrchlice - Maleé a.s. Kutna Hora, Provoz laboratofi

Protokol o zkousce &islo: 1371/1/2020 Cislo vzorku: 2431/1/2020

Stanoveni Jednotka Hodnota Metoda Pozn. Limit Vyhodnoceni
stanoveni

Suma chloridazon-desf. po/l <0,050 subdodavka 9 max. 6,00 +
+chloridaz.-methyl desfenylu
Tebukonazol ug/l <0,010 subdodavka max. 0,10 +
Terbutylazin ug/l <0,010 subdodavka max. 0,10 +
Terbuthylazin-desethyl pg/l 0,023 subdodavka max. 0,10 +
Terbutylazin-desethyl-2-hydroxy g/l 0,027 subdodavka © max. 0,10 +
Terbuthylazin-hydroxy Mg/l 0,029 subdodéavka 9 max. 0,10 +
Thiofanat-methyl ya/l <0,030 subdodavka 9 max. 0,10 +
2,4-D ua/l <0,010 subdodavka % max. 0,10 +
2,4-DP (isomery) ug/l <0,010 subdodavka 9 max. 0,10 +
Aminopyralid pg/l <0,050 subdodavka 3 max. 0,10 +
Bentazon pa/l <0,010 subdodavka 9 max. 0,10 +
Clopyralid ug/l <0,030 subdodavka 9 max. 0,10 +
Dicamba Mg/l <0,030 subdodavka 5 max. 0,10 +
Fluroxypyr0,02 Mg/l <0,020 subdodavka 9 max. 0,10 +
MCPA pall <0,010 subdodavka 9 max. 0,10 +
MCPP (isomery) ug/l <0,010 subdodavka % max. 0,10 +
Metribuzin-desamino diketo ug/l <0,020 subdodavka 9 max. 0,1 +
Acetochlor ESA ug/l <0,020 subdodavka 9 max. 0,10 +
Acetochlor OA ug/l <0,020 subdodavka 9 max. 0,10 +
Alachlor ESA pg/l 0,033 subdodavka max. 1,0 +
Alachlor OA pg/l <0,020 subdodavka 9 max. 1,0 +
Atrazin-desethyl desisopropyl ug/l <0,020 subdodavka % max. 0,1 +
Desmedipham Ha/l <0,010 subdodavka 9 max. 0,10 +
Dimethachlor ESA ug/l 0,032 subdodavka 9 max. 0,10 +
Dimethachlor OA pg/l <0,030 subdodavka 9 max. 0,10 +
Fenmedifam pg/l <0,010 subdodavka 9 max. 0,10 +
Flufenacet uo/l <0,05 subdodavka %
Metazachlor ESA g/l 0,202 subdodavka 9 max. 5,0 +
Metazachlor OA pg/l 0,059 subdodéavka % max. 5,0 +
Metolachlor ESA yg/l 0,106 subdodavka 9 max. 6,0 +
Metolachlor OA pg/l 0,034 subdodavka 9 max. 6,0 +
Pethoxamid pg/l <0,010 subdodavka max. 0,10 +
Pethoxamid ESA pg/l <0,030 subdodavka 9 max. 0,1 +
Propachlor OA pg/l <0,030 subdodavka 9
Propachlor ESA ug/l <0,04 subdodavka 9
Thiakloprid ug/l <0,010 subdodavka 9 max. 0,10 +
Suma pesticid(l a relevantnich ug/l 0,11 subdodavka 9 max. 0,5 +
metabolitd (M4) S DL N Ly . Sl o S
NMH nejvy8si mezna hodnota Vyhodnoceni:  + vyhovuje vyhlagce & 252/2004 Sb. v pl. znéni
MH mezna hodnota - nevyhovuje vyhladce &.252/2004 Sb. v pl. znéni
DH doporuéena hodnota
subdodavka ® ALS Czech Republic, s.r.0.

Vyhodnoceni byla provedena porovnanim naméfené hodnoty s limitnimi hodnotami uvedenymi ve Vyhla§ce MZd 252/2004 Sb.
v platném znéni bez uvazeni nejistot.

Odbér vzorku byl proveden vzorkovaci skupinou laboratofe jako akreditovany postup.

Tento protokol Ize $ifit pouze v plném, nezménéném znéni, jinak j |en se souhlasem zkusebni Iaboratofe Vysredky provedenych zkousek
se tykaji jen zkouSenych vzorki, uvedenych v tomto protokolu. ”*‘" Ogy i
i . Aurs B¢ ', ";

Seznam metod s uvedenim nejistoty méfeni je dostupny na webovych strankach Iaboratgrea\ﬂ?qu\; qulca oz)afe rovneéz na
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Vodohospodaiska spole€nost Vrchlice - Male¢ a.s. Kutna Hora, Provoz laboratofi

Protokol o zkousce é&islo: 1371/1/2020 Cislo vzorku: 2431/1/2020

pozadani k dispozici.
Plan a zaznam o odbé&ru vzorku je na vyzadani k dispozici v laboratofi.

Schvalil:

KONEC PROTOKOLU
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